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PRUFBERICHT

{iber die Untersuchung von Trinkwasser
im Rahmen der Trinkwasserverordnung bzw.
des OLNMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung

Anlage, Anlagenteil: WWVA Schénblihel-Berging
(WL-123)

Auftraggeber: Marktgemeinde Schdnbihel-Aggsbach
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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe: P2503428-001

Anlage: WVA Schénblhel-Berging

Entnahmestelle: WV-Desinfektionsanlage Schénbuhel, vor Desinfektion
Datum der Probenahme: 08.07.2025

Probenehmer; Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 14,6 25
pH-Wert 73 6,5-9.5
gsn};géis_:ﬁ;‘éhrgkelt (20°C; Temp.komp., vor Ort iSfem 626 2 500
Tetbung FNU < 0,32

Farbung (436 nm) 1/m < (3,04 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 76

Gesamthérte °dH 18,2

Gesamtharle mmot| 3,24

Karbonathérte iiiz 15,8

Séurekapazitét Ks 4,3 mmal/l 562

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,51

Ammonium mall <Q,02 0,5
Nitrit mg/| < 0,008 0,1

Nitrat mg/l 11 50

Chlorid mg/l 24 200
Suifat mg/l 53 250
Calcium (als Ca) mg/l 91 400
Eisen {als Fe) mg/| 0,011 0,2
Kalium (als K) mg/l 2,8 50
Magnesium {als Mg) mg/l 23 150
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 22 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/ml 6 100
Keteniebildende Einheiten bei 37°C/imlid4h KBE/mI 1 20
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250m 0 0

Coliforme Bakterlen (in 250 ml) KBE/250m] 0 0
Intestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250mi 0 0
Pseudomonas aeruginosa {in 250 ml} KBE/250mi 0 0
Clostridium perfringens {(in 250 ml) KBE/250mi 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemal Trinkwasserverordnung-TVWW,BGBLIF 304/2001idgF bzw.l.ebensmitielcodex (Kapitet BT)

TWV RW: Richtwerte gemdf Trinkwasserverordnung-TWV BGBLIl 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex {Kapilel B1}
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Probe:

Anlage:

Entnahmestelle:

Datum der Probenahme:
Probenehmer:

Sensorik (ONORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik; von 08.07.2025 bis 11.07.2025

wsb%

P2503426-002

WVA Schinbihel-Berging

UV-Desinfektionsanlage Schénbiihel, nach Desinfektion
08.07.2025

Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

ohne Besonderheiten

Ja

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkuny
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mi 0 10
Koloniebitdende Einheiten bei 37°C/Hml/44h KBE/mi 0 10
Escherichia coli {in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Coliforme Baklerien {in 250 ml) KBE/250m| 0 0
Intestinale Enterokokken {in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa {in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Clostridium perfringens {in 250 mi) KBE/250mi 0 0
Gesetzliche Vorgaben;
TWV GW: Grenzwerte geméan Trinkwasserverordnung-TVWW,BGBLIl 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gema# Trinkwasserverordnung-TWV, BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
Probe: P2503426-003
Aniage:; WVA Schdnbihel-Berging
Entnahmestelle; UV-Desinfektionsanlage Berging, vor Desinfektion
Daturn der Probenahme: 08.07.2025
Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ONORM M 6620).  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur (vor Ort gemessen) *C 12,8 25
elektr. [eitfahigkeit (20°C; Temp.kemp., vor Ord uSicm 588 2 500
gemessen}
Tribung FNU 1.1
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 82
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1mi/68h KBE/miI 10 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°CHmii44h KBE/m 0 20
Escherichia coli {in 250 mi) KBE/250mi 0 0
Coliforme Bakterien (in 250 mi} KBE/250mi 0 0
Intestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250mt 0 0
Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250m| 0 4]
Clostridium perfringens (in 250 mi) KBE/250ml 0 0
Gesetzliche Vorgaben:;
TWV GW: Grenzwerte gemén Trinkwasserverordnung-TWV,BGBLLII 304/2001idyF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemif Trinkwasserverordnung-TWV,BGRLII 304/2001idgF bzw.l.ebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2503426-004

Anlage: WVA Schinbihel-Berging

Entnahmestelle: UV-Desinfektionsaniage Berging, nach Desinfektion
Datum der Probenahme: 08.07.2025

Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid. Ja

vorliegenden Beschaffenheit,

Analytix: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/Hml/58h KBE/m| 1 10
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/mI 0 10
Escherichia coli (in 250 mil) KBE/250mi 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 mi) KBE/250mi 0 o]
Intestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250m! 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250ml 0 0
Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250m| 0 0

Gesetzliche Vorgaben;
TWV GW: Grenzwerte gem&h Trinkwasserverordnung-TVWW,BGBIH 304/2001idgF bzw.lebensmittelcodex {Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gemaRk Trinkwasserverordnung-TVWV BGBLIl 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2503426-005

Anlage: WVA Schonbihel-Berging

Entnahmestelle: Ortsnetz Schénbiihel

naéhere Beschreibung: Kindergarten, Wasserhahn Kiche

Datum der Probenahme:; 08.07.2025

Probenehmer; {ng. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid. Ja

vorliegenden Beschaffenheit:

Analylik: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert [ TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur {vor Ort gemessen) °C 19,5 25
pH-Wert 7.3 6,5-9,5
ggenlztéél;:g;ahlgke:t (20°C; Temp.komp., vor Ort usfom 677 2 500
Féarbung (436 nm) 1/m < 0,04 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 78

Gesamthérte °dH 19,6

Gesamtharte mmol/| 3,49

Karbonathérie °dH 16,8

Séurekapazitat Ks 4,3 mmo¥/| 5,98

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC}) mg/l 0,49

Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nidrit mg/l < 0,006 0.1

Niirat mg/| 10 50

Chlorid mg/l 29 200
Sulfat mgil 58 250
Calcium {als Ca) mg/l 98 400
Eisen (als Fe) my/l < {,01 0,2
Kalium (als K) mgfl 29 50
Magnesium (als Mg) mg/l 25 150
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Mangan (als Mn) mg/l < 0,008 3,05
Natrium (als Na) mg/fl 24 200
Koloniebitdende Einheiten bei 22°C/1mi/68h KBE/ml 77 100
Koloniebitdende Einheiten bei 37°C/1mi/44h KBE/ml 39 20
Escherichia coli {in 100 ml) KBEMOOMI 0 0

Cofiforme Bakterien (in 100 mi) KBE/00m] 0 0
Intestinale Enterokokken {in 100 mi) KBE/100mi 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapite! B1)

TWV RW: Richtwerte geman Trinkwasserverordnung-TWV, BGBLIl 304/2601idyF bzw, Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2503426-006

Anlage: WVA Schonbiihel-Berging

Entnahmestelle: Ortsnetz Berging

nidhere Beschreibung: Panoramastrale 12, Fam. Compassi, Wasserhahn Bad
Datum der Probenahme: 08.07.2025

Probenehmer; Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620).  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid. Ja
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von (8.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur {vor Ort gemessen) °C 208 25
pH-Wert 7,5 6.56-9.5
gfég.sls_sggahlgkeﬂ (20°C; Temp.komp., vor Ort usfem 590 2 500
Farbung (436 nm) 1/m < 0,04 0,50
UV-Durchléssigkeit (254nm, d=10cm) % 87

Gesamtharte °dH 18,4

Gesamthérte mmaoi/l 3,28

Karbonathdrte °dH 14,8

Siurekapazital Ks 4,3 mmai/l 526

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,40

Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Niteid mg/i < 0,008 0.1

Nitrat malt 17 50

Chlorid mg/i 13 200
Sulfat mg/i 55 250
Calcium (als Ca) mg/t 160 400
Eisen (als Fe) mgf < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg#ht 1,1 50
Magnesium (als Mg) mgft 16 150
Mangan (als Mn) mglt < 0,008 6,05
Natrium {als Na) mght 6,9 200
Kolonebildende Einheiten bei 22°C/1ml/G8h KBE/m| Q 100
Koloniebildende Einheiten bai 37°C/1mlf44h KBE/ml 0 20
Escherichia coli (in 100 mi) KBE/M00mI 0 0

Coliferme Bakterien (in 100 ml) KBE/M00m| 0 0
Intestinale Enterokokken (in 100 ml) KBEM00mI 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemal Trinkwasserverordnung-TWV,BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte geméf Trinkwasserverordnung-TWV, BGBLIl 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2503426-007

Anlage: WVA Schonblhel-Berging

Entnahmestelle; Ortsnetz Hub

néahere Beschreibung: Hub 7, Fam. Bugl, Wasserhahn Vorraum
Datum der Probenahme: 08.07.2025

Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucherid. Ja

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 08.07.2025 bis 11.07.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 19,1 25

pH-Wert 7.5 6,5-9,5

elektr. Leitféhigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uS/cm 679 2500

gemessen)

Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/ml 110 100

Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 72 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Intestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte gemaf Trinkwasserverordnung-TVW,BGBIL.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gem&R Trinkwasserverordnung-TVWV,BGBL.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Digital signiert von der Leitung der

Ing. Philipp Hausleitner Mautern, 18.07.2025 Prifstelle

Projektleiter

Allgemeine Legende:
Messwert: n.n. ...nicht nachweisbar, n.b. ... Messwert kleiner als Bestimmungsgrenze
BG: Bestimmungsgrenze der Standardmethode
MVK: Mindestverfahrenskennwert ("Messunsicherheit") fur die Beurteilung gemén Osterr. Lebensmittelbuch
MU: erweiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinheiten (ohne %-Angabe)
Akk: A...akkreditiertes Verfahren, nA...nicht akkreditiertes Verfahren
FV: Fremdvergabe der Analytik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern
Norm: analytisches Verfahren
Die Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt gemaB ONR 136602-V2 mit der Festlegung, dass Werte kleiner Bestimmungsgrenze als Nullwerte

behandelt werden.
Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der Beurteilung der Ergebnisse gegeniiber Grenzwerten nicht in Betracht gezogen.

Parameterreferenz:
Parameter Einheit BG MU Akk. FV Norm
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 0,80 A - ONORM M 6616
pH-Wert 0,10 A - ONORM EN 1SO 10523
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort pSfem 10 9.6% A B EN 27888
gemessen)
Tritbung FNU 0,32 14,9% A - EN ISO 7027-1
Farbung (436 nm) 1/m 0,04 8,0% A - EN ISO 7887
UV-Durchlissigkeit (254nm, d=10cm) % 1 9,1% A N DIN 38404-3
Gesamthirte °dH 0,2 11,9% A - DIN 38409-6
Gesamthérte mmol/l 0,03 11,9% A - DIN 38409-6
Karbonathérte °dH 0,19 8,7% A - DIN 38409-7
Saurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 0,068 8,7% A - DIN 38409-7
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0.4 17.4% A - DIN EN 1484

P2503426PB Seite 6 von 7



erum;

U
W T

= wsb

Ammeonium mg/l 0,02 16,0% A - EN ISO 11732
Nitrit mg/l 0,008 14,6% A - EN 150 13385
Nitrat mg/ 1 9.4% A - ONORM EN SO 10304-1
Chlorid mg/l 2 8.6% A - ONORM EN 150 10304-1
Sulfat mall 1 9,2% A - ONORM EN 1SO 10304-1
Calcium (als Ca) ma 0,5 9,9% A - ONORM EN IS0 11885
Eisen (als Fe) mg/l 0,010 12,8% A - ONORM EN 1SO 11885
Kalium (als K) mg/l 0,1 15,7% A - ONCRM EN 1SO 11885
Magnasium (als Mg) mgl 0,5 10,0% A - ONORM EN 1SO 11885
Mangan (ais Mn) mgl 0,008 9.7% A - ONORM EN iSO 11885
Natrium (als Ma) mgl 1 11,9% A - ONORM EN SO 11885
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/mlié8h KBE/m| 25,9% A - EN 15O 6222
Koleniebildende Einheiten bei 37°C/1mli4h KBE/m| 14,0% A - EM 180 6222
Escherichia coli {in 100 mi) KBEM0OmI 15,2% A - EN IS0 9308-1
Escherichia coli {in 250 mi) KBE/250mI 15,2% A - EN IS0 9308-1
Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/00ml 15,2% A - EN 150 8308-1
Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250m] 15,2% A - EN SO 9308-1
Intestinaie Enterokekken (in 100 ml) KBE/100ml 15,2% A - EN IS0 7899-2
Intestinale Enterokekken (in 250 ml) KBE{250ml 15,2% A - EN [80 7899-2
Pseudomonas aeruginesa (in 250 mi) KBE/250ml 21,4% A - EN IS0 16266
Clostridium perfringens (in 25¢ ml} KBE/250ml 21,4% A - ONORM EN SO 14189

Normenreferenz fir die Analytik:

Verfahren/Norm Ausgabe Titel

o107 200 | e e Ao 0 CCa e - Bestimind o
OO e | e e e e e aresuchuny - Surariche
DIN 38409.7 04 12,2005 g;l:::t-:?:lengEg:g::g;f;g??;g; Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
DIN EN 1484 0%.08.1997 Wasseranatytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlensteffs {TOC) und des

geldsten organischen Kohlenstoffs (DOC)

EN 27888 01.12.1993 \é\:‘anslfte;geschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (15O 7888:1985), ausgenommen
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Flieffanalytik (CFA und
FI&) und spekirometrischer Detekiion (ausgenommen Kapite! 3 FIA}

Wasserbeschaffenheil - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff uad der Summe von beiden mit
EN ISO 13395 01.01.1996 der FlieBanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Datektion {ausgenommen Puakt 5.1 F1A, Keine
Nitratbestimmung)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Z&hlung ven Pseudomonas aeruginosa -

ENISO 14732 01.05.2005

EN 150 16268 01.052008 |\ branfirationsverfahren (ISO 16266:2006)

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
EN 150 6222 01.07.198% | \laniezan! durch Einimpfen in sin Néhragarmedium (SO 6222:3998)

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - Feil 1: Quantitatives Varfahran {singeschrankt auf
EN 180 7027-1 01.10.2016 Punkt 5.3 Messung der Streustrahlung Nephelometrie}
EN 1S0 7887 15.04.9012 Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung ($SO 7887:2011), ausgenommen

Verfahren A, C und D der Norm

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
EN 150 7899-2 01.11.2000 Membranfiitrationsverfahren (ISO 7859.2:2000)
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Z&hlung ven Escherichia coli und coliformen Bakterien - Tell 1:

EN 150 9308-1 01.12.2014 Membranfiltrationsverfahren fur Wisser mit niedriger Begleitiora

ONORM EN 50 01.06.2012 Wasserbeschaffenheil « Bestimmung von geifsten Anionen mittels Flilssigkeits-lonenchromatographie -
10304-1 o Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

100ng§M ENISO 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werles

ONORM EN 1SO 01.11.2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von aus_gewéihllen Elementen durch induktiv gekoppeite Plasma-
11885 T Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (keine Bestimmung von Ga, In, Tiund Zr)

ONORM EN (S0 15.16.2016 Wagserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfitration
14189 e (Bestitigung mittels m-CP-Agar und anschlietender Bedampfung mit Ammoniumhydroxid)

ONORM M 6616 01.03.1994 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur

ONORM M 6520 15.12.2012 Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der dufteren Beschaffenheit einer Wasserprobe

Normenreferenz flir die Probenahme:

Verfahren/Norm Ausgabe Tites

ISQ 5667-5, ISO 19458 B 1805667-5 (01.05.2015) Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped
distribution systems; EN S0 19458 (08.2008) Probanahme fir mikrobiologische Uniersuchungen
{akkreditiert}, wenn nicht anders angegeben ist der Zweck der Probenahme die Wasserbeschaffenheit im
Vereilungsnetz (Punkt 4.4.1.1.a)

EN |SO 19458 01.11.2006 Wasserbaschaffenheit — Probenahme fir mikrobiclogische Untersuchungen
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